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Resumen
En este trabajo se aborda el problema de la regu-
lacio´n del pH en fotobiorreactores usando el en-
foque de control por rechazo activo de perturba-
ciones. Dicha formulacio´n se basa en el disen˜o
de observadores GPI para la estimacio´n en l´ınea
de perturbacio´nes externas y dina´micas no mode-
ladas empleando el concepto de planitud diferen-
cial. Con el fin de validar el rendimiento del con-
trolador propuesto, se utiliza un simulador de un
fotobiorreactor tipo Raceway a escala. Los resul-
tados de simulacio´n demuestran que el algoritmo
de control evaluado mejora significativamente la
precision de la regulacio´n del pH, logrando con
ello una influencia positiva en la produccio´n de
biomasa.
Palabras clave: Reactor Raceway; Planitud
Diferencial; Rechazo Activo de Perturbaciones;
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1 INTRODUCCIO´N
El cultivo de microalgas se ha convertido en un
proceso intensamente estudiado, ya que puede uti-
lizarse en diferentes sistemas, como el tratamiento
de aguas residuales, la mitigacio´n de CO2 o la pro-
duccio´n de bioenerg´ıa [9] [5]. La razo´n principal
de esto es la alta eficiencia fotosinte´tica de las mi-
croalgas en comparacio´n con las plantas terrestres.
Adema´s, el cultivo de microalgas puede ser mane-
jado en condiciones muy adversas como los climas
semia´ridos, donde se puede cultivar en cualquier
e´poca del an˜o. Otro factor importante que carac-
teriza el proceso de las microalgas es la elevada
tasa de cultivo para la superficie utilizada en su
crecimiento [11]. La biomasa resultante es viable
en la produccio´n de biocombustibles, compuestos
farmace´uticos, alimentos para la salud, as´ı como
alimentos para animales o para peces.
Desde la de´cada de los 50 los fotobiorreactores
Raceway han sido intensamente desarrollados con
el fin de proporcionar una solucio´n a escala in-
dustrial para el cultivo de microalgas. Por su
escalabilidad y viabilidad, actualmete se les con-
sidera la tecnolog´ıa de produccio´n ma´s adecuada
para el cultivo industrial de microalgas. La po-
pularidad de los reactores de conduccio´n proviene
de su baja inversio´n inicial en comparacio´n con
otras tecnolog´ıas competidoras, como los fotobior-
reactores tubulares, que requieren estructuras y
equipos ma´s complejos. Otras ventajas relevantes
de este tipo de reactor son la simplicidad de ope-
racio´n y los bajos costos de mantenimiento [14].
Todas estas propiedades hacen posible que estos
reactores produzcan biocombustibles a partir de
biomasa de microalgas.
Por otra parte, el CO2 tiene una influencia clave
en la produccio´n final de biomasa de microalgas,
ya que el carbono corresponde aproximadamente
a la mitad de dicha biomasa. Eso implica que la
inyeccio´n de CO2 tiene una repercusio´n directa
sobre el valor del pH del cultivo de microalgas.
Un buen disen˜o de control automa´tico determi-
nara´ tanto el instante de tiempo como la cantidad
adecuada de CO2 a inyectar para mantener el pH
del cultivo de microalgas en un rango de valores
o´ptimo [10].
En este trabajo se describe el disen˜o de un es-
quema de retroalimentacio´n de la salida robusto,
basado en un controlador y un observador (ambos
lineales) para el control y rechazo activo de per-
turbaciones en un fotobiorreactor tipo Raceway.
Este tipo de observadores, llamados observadores
Proporcional Integral Generalizados(GPI, por sus
siglas en ingle´s), permiten reconstruir los errores
de posicio´n, velocidad, la perturbacio´n descono-
cida de entrada del proceso y un cierto nu´mero de
sus derivadas en el tiempo.
El Control por Rechazo Activo de Perturba-
ciones (ADRC por las siglas en ingle´s de Ac-
tive Disturbance Rejection Control) constituye
una metodolog´ıa madura en el control de sistemas
inciertos tanto lineales como no lineales [13]. La
idea principal consiste en la estimacio´n precisa de
la parte desconocida de la dina´mica del sistema a
controlar y suprimir su efecto mediante la comple-
mentacio´n de la ley de control con un esfuerzo de
cancelacio´n [4].
Este art´ıculo esta´ organizado de la siguiente ma-
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nera: En la seccio´n 2 se describe el principio
de funcionamiento del fotobiorreactor tipo Race-
way y del modelo matema´tico que describe su
dina´mica. La seccio´n 3 relaciona los conceptos de
rechazo activo de perturbaciones en sistemas dife-
rencialmente planos y el disen˜o de observadores
GPI. Se presenta tambie´n el procedimiento de
disen˜o de un controlador PI robusto de dos grados
de libertad y de un observador de perturbaciones
para la planta en cuestio´n. En la Seccio´n 4 se
muestran los resultados obtenidos en la validacio´n
del controlador y un ana´lisis de dichos resultados.
Finalmente la Seccio´n 5 esta´ dedicada a las con-
clusiones obtenidas con base a la validacio´n del
controlador.
2 FOTOBIORREACTOR
RACEWAY
Las microalgas son microorganismos unicelulares
presentes en todos los medios acuosos, y en
muchas otras zonas ampliamente distribuidas por
la bio´sfera. Su importancia se debe a su alta efi-
ciencia para convertir la energ´ıa solar en biomasa,
en sus elevadas tasas de produccio´n y en su adapt-
abilidad a diferentes condiciones ambientales [1].
Estos microorganismos son utilizados para la ob-
tencio´n de productos qu´ımicos, farmace´uticos,
agroalimentarios, etc., pero au´n ma´s interesante
es que su alto poder calor´ıfico la convierte en un
sustituto perfecto de los combustibles fo´siles.
La elevada velocidad de crecimiento de las mi-
croalgas junto con el poco volumen que ocupan, en
comparacio´n con otros organismos fotosinte´ticos,
hacen posible que en la actualidad el cultivo se
realice en depo´sitos adaptados, denominados foto-
biorreactores, en los que se procura que se den las
condiciones necesarias para un crecimiento o´ptimo
[7].
2.1 PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO
El reactor experimental esta´ situado en la
Estacio´n Experimental Las Palmerillas propiedad
de la Fundacio´n CAJAMAR (Almer´ıa, Espan˜a).
El carril tiene una superficie total de 100 m2 y esta´
formado por dos canales de 50 m, cada uno de 1 m
de ancho y conectados por curvas en forma de U
(ver Figura 1). Este reactor opera a una profun-
didad constante de 0.2 m segu´n lo recomendado
por [9] para dar el mejor rendimiento hidra´ulico
en te´rminos generales de consumo de energ´ıa, pro-
porcionando un volumen total de 20 m3 [10].
La mezcla fue realizada por una rueda de paletas
de 1.2 m de dia´metro con 8 palas de contrachapado
marino y accionada por un motor ele´ctrico (W12
35 kW, 1500 rpm, Ebarba, Barcelona, Espan˜a)
con reduccio´n de engranajes (WEB Ibe´rica S.A.,
Barcelona, Espan˜a). La velocidad de las pale-
tas se controla con un convertidor de frecuen-
cia (CFW 08 WEB Ibe´rica, S.A., Barcelona,
Espan˜a).Adema´s, la carbonatacio´n se realiza a
trave´s de un sumidero de 0,65 m de ancho y de 1
m de profundidad, que cubre toda la anchura del
canal (1 m) y se encuentra a 1.8 m aguas abajo
de la rueda de paletas. El gas de combustio´n se
inyecta a trave´s de tres difusores de membrana de
placa en el fondo del sumidero (AFD 270, EcoTec,
Espan˜a). La canalizacio´n y el sumidero esta´n he-
chos de fibra de vidrio blanca de 3 mm de espesor.
2.2 MODELO DINA´MICO
Para el disen˜o del controlador se utiliza un mo-
delo lineal en el punto de operacio´n. El pH del
cultivo esta´ influenciado principalmente por dos
feno´menos: el suministro de CO2 y absorcio´n de
este como funcio´n de la disponibilidad de luz.
El CO2 suministrado, a trave´s de los gases de
combustio´n, contribuye a la formacio´n de a´cido
carbo´nico causando una disminucio´n en el pH
del cultivo. Adema´s, las microalgas realizan fo-
tos´ıntesis en presencia de radiacio´n solar consumi-
endo CO2 y produciendo O2, provocando as´ı un
aumento gradual del pH. Por otro lado, el au-
mento de la radiacio´n solar produce variaciones
en la tasa de fotos´ıntesis ocasionando con ello el
aumento de la tasa del pH.
Considerando que la variable de control del pro-
ceso es el pH del cultivo, la apertura de la va´lvula
de inyeccio´n de los gases de combustio´n es la vari-
able manipulada y la irradiacio´n solar es la princi-
pal perturbacio´n del sistema, el comportamiento
del proceso puede representarse mediante modelos
lineales simplificados.
El modelo lineal que relaciona el nivel de pH con
la irradiancia y la entrada de inyeccio´n de CO2
alrededor de un punto de operacio´n esta´ represen-
tado por la siguiente expresio´n [10]:
pH(s) =
k
τs+ 1
e−λsu(s) +
kr
τrs+ 1
e−λrsI(s) (1)
donde pH es el nivel de pH del cultivo, u es la
cantidad de CO2 inyectado o sen˜al de control, e I
es la irradiancia solar.
Debido a la representacio´n de la dina´mica de las
entradas por medio de modelos de primer orden
con retardo, se presentan errores de modelado. Sin
embargo, esos errores no son un problema si se
emplea una te´cnica de control robusta a pertur-
baciones externas e incertidumbre parame´trica en
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el modelo.
3 CONTROL DE SISTEMAS
DIFERENCIALMENTE
PLANOS
La planitud diferencial se deriva del enfoque dife-
rencial algebraico y fue propuesta por Fliess y sus
colaboradores (Levine, Martin, Rouchon) en 1995
[8]. Esta es una propiedad de algunos sistemas
dina´micos controlados que permite trivializar la
planificacio´n de trayectorias sin resolver ecua-
ciones diferenciales mientras simplifica el prob-
lema del disen˜o del controlador de realimentacio´n
a un conjunto de sistemas LTI desacoplados [12].
Considere el sistema dina´mico n-dimensional,
suave:
y(n) = φ(t, y)u+ ψ(t, y, y˙, ..., y(n−1)) (2)
donde φ(t, y) es conocida, uniformemente aco-
tada y alejada de cero, y la funcio´n ψ(.) =
ψ(t, y, y˙, ..., y(n−1)) puede ser desconocida y es uni-
formemente acotada de manera absoluta al igual
que todas y cada una de sus derivadas temporales
hasta un orden finito m.
Para el seguimiento de una trayectoria conocida
suave y∗(t), t  [0,∞) por medio de una ley de con-
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trol realimentado u, se propone el siguiente con-
trolador linealizante basado en observador:
u =
1
φ(t, y)
[[y∗(t)](n) −
n−1∑
i=0
ki
(
yi − [y∗(t)]i
)
− ψˆ]
(3)
donde yi, i = 0, 1, .., n− 1, y, ψˆ = z1 son las vari-
ables generadas por el siguiente observador de Lu-
enberger extendido, conocido tambie´n como obser-
vador GPI (Generalized-Proportional-Integral):
y˙0 = y1 + λm+n−1(y − y0)
y˙j = yj+1 + λm+n−j−1(y − y0),
j = 1, ..., n− 2
y˙n−1 = φ(t, y)u+ z1 + λm(y − y0)
z˙i = zi+1 + λm−1(y − y0), i = 2, ...,m− 1
z˙m = λ0(y − y0) (4)
Los coeficientes kj del controlador son selecciona-
dos de tal forma que el siguiente polinomio en la
variable compleja s, sea Hurwitz:
pcl(s) = s
n + kn−1sn−1 + ...+ k1s+ k0 = 0 (5)
De igual forma los coeficientes λ0, ..., λm+n−1 del
observador se seleccionan de tal forma que el sigui-
ente polinimio en la variable compleja s tambie´n
sea Hurwitz:
pobs(s) = s
n + λn−1sn−1 + ...+ λ1s+ λ0 = 0 (6)
3.1 CONTROL PI ROBUSTO DE DOS
GRADOS DE LIBERAD
Considere el siguiente algoritmo de control de un
PI de dos grados de libertad (2GDL):
u(s) = Kp
[
βr(s)− y(s) + r(s)− y(s)
Tis
]
(7)
Los para´metros del controlador a sintonizar son
θ = {Kp, Ti, β}.
Usando la ganancia del modelo del proceso, k, y
la constante de tiempo, τ , as´ı como la transfor-
macio´n sˆ = τs, la funcio´n de transferencia del pH
con respecto a la variacio´n del CO2 de la ecuacio´n
1 y la funcio´n de transferencia del PI de 2GDL de
la ecuacio´n 7 pueden ser expresados en una forma
normalizada como sigue:
P (sˆ) =
1
sˆ+ 1
e−τLsˆ (8)
u(sˆ) = kˆp
[
βr(sˆ)− y(sˆ) + 1
τˆisˆ
(r(sˆ)− y(sˆ))
]
(9)
donde τL = λ/τ es el retardo de tiempo del modelo
normalizado y
Kp =
kˆp
k
, Ti = τˆiτ (10)
Una forma de expresar la robustez de un sistema
es usando el margen de estabilidad Sm, que es
la distancia ma´s corta desde la curva de Nyquist
hasta el punto cr´ıtico (-1,0). Esta distancia es el
rec´ıproco del pico ma´ximo de la funcio´n de sen-
sibilidad, o Sensibilidad ma´xima, definida como
sigue:
Ms = max
ω
∣∣∣∣ 11 +K(jω)P (jω)
∣∣∣∣ (11)
donde K(jω) y P (jω) son las respuestas en fre-
cuencia del controlador y de la planta, respectiva-
mente.
Valores bajos de Ms implican sistemas de lazo ce-
rrado con una funcio´n de transferencia que esta´
lejos del punto cr´ıtico, y por lo tanto sistemas
ma´s robustos. En [3] se proponen las siguientes
expresiones para calcular los para´metros de un PI
robusto de dos grados de libertad para un sistema
de primer orden:
kˆp =
a0 + a1τL
a2 + a3τL + a4τ2L + a5τ
3
L
(12)
τˆi =
b0 + b1τL
b2 + b3τL + b4τ2L + b5τ
3
L + b6τ
4
L
(13)
β = c0 + c1τL + c2τ
2
L + c3τ
3
L (14)
Los coeficientes ai,bj y ck se calculan en funcio´n
del pico ma´ximo de sensibilidad deseado solu-
cionando un problema de optimizacio´n para mi-
nimizar un funcional de costo en te´rminos del
seguimiento y regulacio´n deseados [2].
3.2 DISEN˜O DE OBSERVADOR GPI
PARA FOTOBIORREACTOR
Debido a que el retardo es muy pequen˜o com-
parado con la constante de tiempo del sistema,
la dina´mica del reactor Raceway descrita en la
ecuacio´n (1) puede ser aproximada a la siguiente
ecuacio´n de primer orden perturbada:
y˙ =
k
τ
u(t) + ξ(t) (15)
Para estimar la perturbacio´n se propone el sigui-
ente observador GPI:
˙ˆy =
k
τ
u(t) + z1 + λ3(y − yˆ)
z˙1 = z2 + λ2(y − yˆ)
z˙2 = z3 + λ1(y − yˆ)
z˙3 = λ0(y − yˆ) (16)
donde z1 = ξˆ(t), es la estimacio´n de la pertur-
bacio´n externa, que hace referencia al efecto con-
junto de la radiacio´n y las dina´micas no mode-
ladas.
XXXVIII Jornadas de Automática
19 
Figura 2: Validacio´n del controlador para el d´ıa 23/10/2014
Con la seleccio´n de los coeficientes λi se logra
obtener el siguiente polinomio caracter´ıstico del
error de estimacio´n:
pobs(s) = s
4 + λ3s
3 + λ2s
2 + λ1s+ λ0 = 0 (17)
Los para´metros λ0...λ3 de la ecuacio´n 17 se pueden
calcular con base en la siguiente ecuacio´n carac-
ter´ıstica del error de estimacio´n deseada:
pobs(s) = (s
2 + 2ζoωnos+ ω
2
no)
2 = 0 (18)
Con lo cual se pueden calcular los coeficientes del
observador de la siguiente manera:
λ3 = 4ζoωno, λ2 = 2ω
2
no(1 + ζ
2
o )
λ1 = 4ζoω
3
no, λ0 = ω
4
no
4 RESULTADOS Y DISCUSIO´N
Para validar el desempen˜o del esquema de control
propuesto se empleo´ el simulador descrito en [6].
Los valores de irradiacia empleados en la simu-
lacio´n corresponden a mediciones tomadas en la
estacio´n experimental Las Palmerillas durante un
d´ıa soleado y un d´ıa nublado.
Los para´metros obtenidos alrededor del punto de
operacio´n del reactor de la ecuacio´n 1 son: k =
1.3554 pH%−1, τ = 58 min, λ = 2.33 min, kr =
4 ·10−4 pHm2W−1, τr = 91 min y λr = 1.5 min.
Con el fin de obtener un margen de fase superior a
41.85◦ y un margen de ganancia mı´nimo de 1.71dB
(esto es una robustez de Ms = 1.4), las constantes
Tabla 1: Constantes de sintonizacio´n robusta
j aj bj cj
0 0.7253 -0.1606 0.5049
1 0.6505 47.67 0.8330
2 0.0023 4.166 -0.1034
3 2.143 30.23 0
4 1 7.973 - - -
5 0 -4.738 - - -
6 - - - 1 - - -
de las ecuaciones 12, 13 y 14 deben seleccionarse
como aparecen en la Tabla 1 [3].
Combinando las ecuaciones 10, 12, 13 y 14 se ob-
tienen los para´metros del controlador robusto de
dos grados de libertad:
Kp = −6.144; Ti = 1133.36; β = 0.5383
Adema´s, para garantizar una ra´pida y buena esti-
macio´n se puede emplear ωno = 50 y ζo = 2 para
el observador de perturbaciones.
El esquema de control propuesto, que combina el
enfoque de rechazo activo de perturbaciones con
el control PI robusto de dos grados de libertad se
muestra en la Figura 4. La ley de control estar´ıa
definida por la siguiente ecuacio´n:
u(s) = Kp
[
βr(s)− y(s) + 1
Tis
e(s)
]
+
τ
k
ξˆ(t) (19)
Las Figuras 2 y 3 muestran los resultados de simu-
lacio´n obtenidos para un d´ıa soleado y un d´ıa
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Figura 3: Validacio´n del controlador para el d´ıa 21/11/2014
Figura 4: Esquema de control basado en obser-
vador GPI para fotobiorreactor
nublado, para el controlador PI con y sin ob-
servador de perturbaciones. En ambos casos el
controlador con observador funciona ligeramente
mejor que el PI sin observador y se puede verificar
que en menos de 40 minutos y sin sopreimpulsos
los niveles de pH siguen con exactitud el nivel de
referencia fijado garantizando con ello un rechazo
activo de las perturbaciones externas.
5 CONCLUSIONES
En este trabajo se presenta la aplicacio´n de una
metodolog´ıa para el disen˜o de controladores GPI
en una planta de fotobiorreactores. En primer lu-
gar, se utiliza un controlador PI de dos grados de
libertad cuyo disen˜o se basa en la minimizacio´n
de un funcional de coste y el valor ma´ximo de sen-
sibilidad permitido. Posteriormente, se utiliza el
concepto de sistemas diferencialmente planos para
disen˜ar un observador para el rechazo activo de
perturbaciones.
Los resultados de simulacio´n ratifican que el con-
trolador propuesto estima en l´ınea las perturba-
ciones externas medibles y no medibles y elimina
activamente su efecto. El controlador es capaz
de regular el pH tanto para d´ıas soleados como
nublados y es robusto a pesar de las dina´micas
no modeladas y las simplificaciones asumidas en
el modelo de la planta.
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